
Solución de problemas 

E5: Mal funcionamiento de la protección de tensión 

El LED muestra E5 

Mal funcionamiento de la protección de tensión 

Compruebe si la tensión de entrada es 180-260V 
NO 

Sustituya la placa de filtro para comprobar si la unidad 
funciona con normalidad. 

Compruebe la alimentación. 

SÍ 

Sustituya el circuito impreso principal. 

SÍ 
OK 

NO 


