Solucién de problemas

P7 - Sensor IGBT (transistor bipolar de puerta aislada) exterior defectuoso

Compruebe las conexiones

entre el sensor de -
temperatura y la PCB. No ) Compruebe que las conexiones
SEl cableado esta sean las adecuadas.
correcto?

|
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v

Compruebe el valor de
resistencia del sensor.
¢ Se halla dentro de los

parametros aceptables?

Si

v

Sustituya el PCI principal exterior.

— No—p Sustituya el sensor






